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1. Ansggningen

Du har den 15. maj 2026 som ejer af ejendommen spgt om tilladelse til etablering og drift af et
jordvarmeanleeg pa Fiskbaekvej 15, 7620 Lemvig, matrikel nr.: 16a, Den sydlige Del, Gudum.

Anlaegget vil besta af 3 slangekreds pa i alt 1.050 meter inklusive hovedledning, PE 80, SDR 17, DS
godkendt slange. Anlaegget vil indeholde 315 liter IPA-sprit (maks. 35%) og veere nedgravet 1 me-
ter under terraen.

2. Afggrelse

Lemvig Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlzegget, som
ansggt. Tilladelsen er givet pa grundlag af ansggningen og oplysninger i gvrigt i sagen.

Afggrelsen er meddelt efter § 19 i lovbekendtggrelse 2025-12-22 nr. 1742 om miljgbeskyttelse og
i henhold til bekendtggrelse om jordvarmeanlaeg nr. 240 af 27. februar 2017.

3. Vilkar

Generelt

1. Jordvarmeanlaegget skal etableres og drives som beskrevet i ansggningen, dog med de
a2ndringer og tilfgjelser, der fremgar af vilkarene nedenfor.

2. De af tilladelsens vilkar, der angar driften, skal vaere kendt af de personer, der er ansvar-
lige for eller udfgrer den pageeldende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til en-
hver tid veere tilgaengeligt pa adressen.

3. Huyis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 ar fra afggrelsesdatoen, bortfalder den.

Indretning og drift

4. Anlzegget tillades etableret med 315 liter IPA-sprit som frostsikringsvaeske. Brinen i anlaeg-
get ma hgjst indeholde 35 % frostsikringsmiddel.
Hvis varmeslangen placeres mindre end 1,5 meter fra bygninger og mindre end 1 meter
fra vand- og kloakrgr, skal den vaere isoleret mod kondens.

5. Varmeslangen ma kun fgres gennem fundamenter i bgsningsrgr.
6. Varmeslanger skal nedgraves, sa de har mindst 0,6 m jorddakning.

7. Varmeoptagningssystemet skal vaere teet og forsynet med et trykovervagningssystem
samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfeelde af leekage i varmesystemet stop-
per anlegget.

8. Anlaegget ma ikke kunne genstarte automatisk.

9. Slangekredslgbet skal veere udformet som et lukket system med et hviletryk pa mindst
150 kPa (absoluttryk).
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10. Varmeslanger skal vaere af typen PE40, SDR11, eller PE8O, SDR17. Slangerne skal vaere
DS/EN-godkendt og maerket med "EN 12201". Varmeslanger der produceres og markeds-
feres lovligt i en anden medlemsstat i EU eller i Tyrkiet eller lovligt fremstilles i en EFTA-
stat kan anvendes, hvis de opfylder en anden standard med et tilsvarende beskyttelsesni-
veau som EN 12201.

11. Til samlinger af varmeslanger med brine skal anvendes elektrosvejsefittings, der er kom-

patible med de anvendte slanger i anlaegget, eller traekfaste fittings til mekaniske samlin-
ger, der opfylder kravene i EN 12201-3.
Samlingsstedet skal indmales og fremga af en plan over placering af slanger.

12. Ejeren af anlaegget skal pa kommunalbestyrelsens anmodning stille en plan over placering
af boringer og slanger til radighed.

13. Anlaegget ma ikke overdaekkes pa en made, som vanskeligggr eller hindrer inspektion og
reparation af nedgravede dele af anlaegget.

14. Inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanleeg med brine og ved genstart af et bestaende
anlaeg efter reparation eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlaegget skal ejer
eller bruger af jordvarmeanlaegget gennemfgre en taethedsprgve efter fremgangsmaden i
jordvarmebekendtggrelsens bilag 3. Resultatet af taethedsprgven skal via Byg og Miljg
veere kommunalbestyrelsen i haende senest 14 dage efter taeethedsprgvningen.

15. Ved aftapning af frostsikringsvaeske skal denne vaeske bortskaffes efter Lemvig Kommu-
nes anvisninger.

Egenkontrol

16. Ejerne og brugerne af jordvarmeanlaegget skal sikre, at anlaegget er i en sadan vedligehol-
delsesstand, at der ikke foreligger en abenbar, naerliggende risiko for, at der kan ske foru-
rening af jord og grundvand. Der ma ikke vaere vaesentlige synlige teeringer af rgrsyste-
met.

17. Hvis ejerne eller brugerne af jordvarmeanlaegget konstaterer eller far begrundet mistanke
om, at anlaegget er utaet, skal der straks traeffes foranstaltninger, der kan bringe en even-
tuel udstrgmning til ophgr, f. eks ved temning af anlaegget. Lemvig Kommune skal heref-
ter underrettes straks med en redeggrelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den
eventuelle udstrgmning til ophgr.

18. Jordvarmeanlaegget skal efter 1. driftsar pa foranledning af anlaeggets ejer efterses af en
sagkyndig i jordvarmeanlaeg. Herefter skal anlaegget efterses med mindst 5 ars mellem-
rum. Eftersynet skal omfatte de i jordvarmebekendtggrelsen bilag 4 naevnte forhold. Re-
sultatet af kontrollerne skal gemmes i mindst 10 ar og efter anmodning forevises tilsyns-
myndigheden.

19. Nar jordvarmeanlaegget er etableret, skal anlaegget feerdigmeldes via Byg og Milj@ som
dokumentation for, at anleegget er etableret efter gaeldende regler. Dette er en forudsaet-
ning for eendring af "varmeinstallation” i BBR.
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Ophgr

20. Hvis jordvarmeanlaegget ikke lengere benyttes, skal anlaegget tsmmes for vaeske, hvoref-
ter slangekredslgbet gennemskylles med rent vand og slangen aflukkes. Hvis slgjfningen
af anlaegget er forarsaget af, at slangen ikke laengere lever op til kravene til en var-
meslange, skal slangen frakobles anlaegget pa en made, sa det ikke er muligt at seette den
i drift igen.

21. Senest 14 dage efter at arbejdet med slgjfningen er afsluttet, skal kommunalbestyrelsen
underrettes af den, der har ladet slgjfningen udfgre.
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4. Placering af anlzegget

Anlaegget placeres som ansggt. Den ansggte placering ses markeret med rgdt pa nedenstaende
kort.

Side 5 af 9



5. Miljgteknisk vurdering

Anlaegget vil bestd af 3 slangekredse p3 i alt 1.050 meter inklusive hovedledning, @40 PEM DS-
godkendt slange.

Slangen nedgraves 1 meter under terraen. Anlaegget placeres lige umiddelbart nord for ejendom-
mens bygninger i henhold til ansggningen.

Anlaegget vil blive forsynet med et trykovervagningssystem, som i tilfeelde af lsekage stopper an-
legget og giver alarm ved faldende tryk. Ved en eventuel laekage pa anleegget vil der normalt kun
udtgmmes omkring 1 deciliter liter brine i jorden. Hvis hele slangen graves over, vil hele indholdet
pa 1.050 liter kunne Igbe ud i jorden.

Ejendommen ligger i et omrade med szrlige drikkevandsinteresser. Ved et stgrre spild er der en
teoretisk risiko for, at IPA-sprit nar grundvandet, men risikoen begraenses af flere faktorer:

e Fortynding og nedbrydning: IPA-sprit fortyndes og nedbrydes hurtigt i jord og grundvand,
hvilket reducerer risikoen for langvarig forurening.

e Sikkerhedssystemer: Trykovervagning, alarm og automatisk stop minimerer sandsynlighe-
den for store udslip.

e Maengde: 315 liter IPA-sprit er relativt lille i forhold til grundvandets volumen.

e Afstand: Placeringen 170 meter fra naermeste vandforsyningsboring reducerer risikoen for
pavirkning af drikkevand.

Selvom anlaegget ligger i et omrade med seaerlige drikkevandsinteresser, vurderes risikoen for foru-
rening af grundvandet som minimal pga. sikkerhedsforanstaltningerne og den hurtige nedbryd-
ning af IPA-sprit. Lemvig Kommune anser risikoen for acceptabel under de fastsatte vilkar.

Risikoscenarie: Hvis hele anlaegget tsmmes uden indgriben, og jordforholdene er meget per-
meable, kan IPA-sprit na grundvandet i malbare maengder. Selv i dette tilfaelde er sundhedsrisi-
koen lav pga. fortynding og nedbrydning, og det vil ikke medfgre permanent skade eller overskri-
delse af drikkevandsgraenser.

Natura 2000 og Bilag IV arter

Habitatbekendtggrelsen stiller krav til, at der skal foretages en forudgaende vurdering af, hvorvidt
aktiviteterne forbundet med nedgravningen af anlaegget kan pavirke Natura 2000-omrader vae-
sentligt (EF-habitat omrader, EF-fuglebeskyttelsesomrader samt Ramsaromrader). Dette indbefat-
ter en vurdering af projektets potentielle indflydelse pa udpegningsgrundlaget (naturtyper samt
arter) for de internationale naturbeskyttelsesomrader.

Omradet, hvor jordvarmeanlaegget skal nedgraves, er beliggende udenfor et Natura 2000-om-
rade. Der er ca. 2,7 km. til neermeste Natura 2000 omrade, der er en del af Natura 2000 omrade
nr. 224, Flynder A og heder i Klosterhede Plantage.

Det vurderes pa baggrund af anlaeggets karakter og placering under graesareal, at etablering og
drift af jordvarmeanlaegget ikke vil pavirke udpegningsgrundlagene for det pagaldende Natura
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2000 omrade. Der er ingen direkte hydrologiske forbindelser, der kan medfgre vaesentlige effek-
ter.

Jordvarmeanlaegget nedgraves som naevnt i graesareal nord for ejendommens bygninger. Det vur-
deres, at omradet ikke udgegr et attraktivt habitat for Bilag IV arter, enkelte individer af stor
vandsalamander, spidssnudet frg, strandtudse, birkemus, markfirben, odder, baever eller ulv kan
maske passere arealet. Jordvarmeanlagget vil med dets placering i jorden ikke genere nogle af

disse arter, men kan give anledning til kortvarige forstyrrelser i anlaegsfasen for enkelte individer. s~
™ gy

Det vurderes pa den baggrund, at aktiviteterne forbundet med etablering af jordvarmeanlaegget
ikke kan beskadige eller gdeleegge yngle- eller rasteomrader for dyrearter pa bilag IV eller gde-
legge plantearter optaget pa samme bilag.

Konklusion

Idet anlaegget etableres saledes, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet og pavirknin-
ger af naturen i gvrigt, meddeles der tilladelse til det ansggte.
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6. Gyldighed og retsbeskyttelse
Gyldighed
Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljpklagenaevnet dog bestemme, at klagen har opsaettende virkning. Hvis tilladel-
sen udnyttes inden klagefristens udlgb, er det pa egen regning og risiko, idet tilladelsen kan pakla-

ges og eventuelt blive ophaevet eller ndret i en klagesag.

Retsbeskyttelse

Tilladelser efter miljgbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid andres eller tilbagekaldes af kom-
munen, uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlaeg eller ved risiko for mil-
jobeskyttelsen i gvrigt, jf. § 20 i miljgbeskyttelsesloven. Pdbud, forbud og sendringer i henhold til

miljgbeskyttelsesloven kan paklages.

7. Offentligggrelse og klagevejledning
Klage
Lemvig kommunes afggrelse kan paklages til Miljg- og Fédevareklagenavnet.

Klageberettigede er ansggeren, Embedslaegeinstitutionen samt enhver, der ma antages at have en
individuel, veesentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er fire uger fra afggrelsen er offentliggjort pa Lemvig Kommunes hjemmeside. Klage-
fristen udlgber saledes den 23. juni 2026.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed
eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med MitID. Nar du er logget ind, kan du

o

sgge pa "Klag til Miljg- og Fedevareklagenaevnet”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen.

Miljg- og Fgdevareklagenaevnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Kla-
geportalen, hvis der ikke er sarlige grunde til det. Hvis du gnsker at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune. Lemvig Kommune vide-
resender herefter anmodningen til Miljg- og Fedevareklagenaevnet, som traeffer afggrelse om,
hvorvidt din anmodning kan imgdekommes.

En klage er indgivet, nar den er tilgaengelig for myndigheden i Klageportalen. Nar du klager, skal
du betale et gebyr pa 900 kr. (private) eller 1.800 kr. (virksomheder og organisationer). Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljg- og Fedevareklagenaevnet pabegynder behandlingen af klagen, nar gebyret er modtaget. Be-
tales gebyret ikke pa den anviste made og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behand-
ling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes pa Miljg- og Fedevareklagenaevnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fgrer til, at den paklagede afggrelse andres eller ophaeves,
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2. klageren far helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som fglge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljg- og Fgdevareklagenavnets kompetence.

Sggsmal

@nskes afggrelsen prevet ved domstolene, skal spgsmal ifglge lovens § 101 vaere anlagt inden 6
maneder efter afggrelsens meddelelse, eller, hvis sagen paklages, inden 6 maneder efter, at den

endelige administrative afggrelse foreligger.

Aktindsigt
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgaet i sagens behandling. Reglerne for hvilket

materiale kommunen ma udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om ak-
tindsigt i miljgoplysninger.

Med venlig hilsen

Kim Sandahl
Miljgsagsbehandler

Kopi af godkendelsen vil blive sendt til:

e Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Radgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers
SV. Mail: senord@sst.dk

e Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig. Mail: dnlemvig-sager@dn.dk

e Dansk Ornitologisk Forening — Vestjylland. Mail: lemvig@dof.dk

e Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kgbenhavn V. Mail: natur@dof.dk

e Friluftsradet, Scandiagade 12, 2450 Kgbenhavn SV. Mail: fr@friluftsraadet.dk

e Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, att. Signe Normand, Aarhus University, Ny
Munkegade 114, DK-8000 Aarhus C. Mail: dbf.oestjylland@gmail.com
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